Jednostki wewnetrzne pomp clepta_powietze/woda
3-faz. T-CAP o mocy grzewczej 12,0 kW kazda

1. Kondensacyjny kociot gazowy typ INNOVENS MCA, 115 kW, De Dielrich

77777777777777777 2. Bufor c.c. SG(B)300 bez wezownicy, Galmet
- = 3. Podgrzewacz c.w.u. typ SGW(S) Max 400 poj. V¥ =367 dm3, Galmet
20 4, Pompa cbiegu pierwolinego kofta 25-80 dedykowana
5. Pompa obiegowa regulowana elekironicznie 32-100
- 4. Pcmpa obiegowa 25-40
7. Pompa cyrkulacji c.w.u. POr 20-14
8. Noczynie przeponcwe do c.o. - dobrad na eleapie wykonawczym wg PN-B/02414
9. Zawdr zwrolny
10. Pompa obiegowa regulowana elekironicznie 25-60
11. Zowdr kulowy odcinajgcy
12. Fillr siatkowy
13. Zawdr bezpieczensiwa SYR 2115 Dn20 6,0 bar
14. Zawdr bezpieczenstwo SYR 1915 On25 3,6 bar
15. Pompa cbiegowa regulowana elekironicznie 25-80
16. Bufor c.o. SG(B)200 z wezownicq, Galmet
17. Zawér aulomatycznege uzupetnianio ziadu 215
18. Wktad kominowy kwasocdpormy dwuicienny @110/150 do kohdersaly
19. Naczynie przepcnowe do c.w.u. Refix DD25
20. Programowalny czujnik pokojowy
21. Tygodniowy programator zatqcz/wytgcz
22, Pompo obiegowa doslarczana z pempq ciepta
23. Stacja neutralizacji skroplin

Zasilenie instalacji podtogows]

PP Stabi GF
Powrdt instalagii

PP StabiGF

G1. Pelnoprzelolowy zawdr klapowy MAG-3 @50 GAZEX
G2. Kurek kulowy gazowy 250

G3. Modut sterujgcy MD-2.2

G4, Delekior guozu DEX-12 GAZEX

G5. Sygnalizator akustyczno-oplyczny 5L-31 GAZEX

Gé6. Kurek kulowy gazowy

G7. Fillr siotkowy do gazu
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| e e s R N A N

|
I &
instalacja czynnika roboczego Cu 5/8"-3/8" I I_% w ‘
‘ | 1 T T 9 11
! |
| |
|

11

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA

WOJCIECH BLASIAK UL, F. CHOPINA 40C
58—-920 BOGATYNIA tel.kom. 691479756

GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA HALI PRZEMYSLOWEJ
Obiekt LUBARN, UL. ALEJA NIEPODLEGLOSCI NR 12A, DZ. NR 64

Tytul rys. SCHEMAT IDEOWY KOTLOWNI

Inwestor | ELTOR SP. Z 0.0. SPOLKA KOMANDYTOWA
59-800 LUBAN, UL, TOROWA NR 19

Proektant | ™" In2- Jacek Pluskata Hrup. B /, |Bran2a SANIT
Tojeian upr. bud. Instal. sanit. LOD/2086/PWOS/13 | - Ié“' Skala 1:100

. mgr InZ Franciszek Baszak | N7 vP- Podpls” Data 03.17
erawdzalaey | or. bud. Instal. sanit. 1677/87 spec.inst.
Neupr. Podpis Nr rys.fllosé

Asystent S5




